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Messkonzept

Verbraucher Erzeuger

Zähler Steuergerät

Lastgangmessung Intelligentes Messystem (iMSys)

Vges	 Leistung in kW	

Z1

Z3

Z2

Z4

EA1	 Leistung in kWp	

Tarifumschaltung HT/NT

Vy	 Leistung in kW	

V1	 Leistung in kW	 EA2	 Leistung in kWp	

Last-Absenkung/Abschaltung

WP	 Leistung in kW	

Speicher	 Leistung in kW	

Einspeisebegrenzung

St-Ve.	 Leistung in kW	

Verbrauch ab 100.000 kWh vorgeschrieben ab 6.000 – 100.000 kWh

Verbrauch unter 100.000 kWh optional

Bilanzierung Abrechnung Anwendungsbeispiele		
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