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Betreibernetz

Eigentumsgrenze

Kundenanlage
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Z3E
---------- [
Speicher 1 St-
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Bemerkung: Eine Gewahrleistung fir deren rechtliche Verbindlichkeit kann nicht tbernommen
werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.

1=2Z8hler1 / Z2=2Z7&hler2 / Z3=1Z7&hler3 / Z4=Z&hler4

V1 =Verbraucher 1 / EAl =Erzeugungsanlage 1 / EA2 = Erzeugungsanlage 2

Z1A = Z&hler 1 Ausspeisung / Z1E = Zahler 1 Einspeisung / Z2A = Zahler 2 Ausspeisung

Z2E = Z&hler 2 Einspeisung / Z3E = Z&hler 3 Einspeisung / St-VE = steuerbarer Verbraucher / TRE = Steuergerat
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V1 = Handlerbilanzkreis

EA1 = EEG-BK, EEG-Direktverm.-BK,
Handler-BK oder VNB-BK

St-VE (WP) = Handlerbilanzkreis

Verbrauch (Netz-Aussp. V1)
Verbrauch (Netz-Aussp. St-VE)
Erzeugung (Netz-Einspeisung)
Gesamterzeugung

Eigenverbrauch EEG

Vges Leistung in kW
v/ vi Leistung in kW

Vy Leistung in kW

WP Leistung in kW

St-Ve. Leistung in kW
vl 71 erforderlich

72 optional

Z3 optional

Z4

Verbrauch ab 100.000 kWh vorgeschrieben

V1 = Preisblétter Netzn. / Stromlieferung
EA1 = Vergltung nach EEG oder KWKG
EA1 = Ermittl. Selbstkostenverb.

=Z2A
=Z1A-72A
=Z1E

= Z3E - Z1E
= Z3E - Z1E

v/ EA1

EA2

- v/ Speicher

Kundenanlage mit steuerbarer
Verbrauchseinrichtung.
Inklusive EA und Speicher.
Tarifschaltgerat optional.

Z2 optional bei Tarif flr
steuerbare
Verbrauchseinrichtung.

Z3 optional fiir Ermittlung der
Gesamterzeugung.

Leistung in kWp
Leistung in kWp ---

Leistung in kW

Tarifumschaltung HT/NT

Last-Absenkung/Abschaltung

Einspeisebegrenzung

Verbrauch unter 100.000 kWh optional

ab 6.000 — 100.000 kWh

Bereits gekennzeichnete Felder sind erforderlich fir das jeweilige Messkonzept. Die
Leistungsangaben fir die Verbraucher sowie fur die Erzeuger sind auszuftllen.



	Textfeld 188: 
	Seite 1: 15

	Textfeld 189: 
	Seite 1: 1.0

	Textfeld 190: 
	Seite 1: Juli 2022

	Textfeld 192: 
	Seite 1: Bemerkung: Eine Gewährleistung für deren rechtliche Verbindlichkeit kann nicht übernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsätzlich beim Anlagenbetreiber.

	Textfeld 217: 
	Seite 1: 1 = Zähler 1  /   Z2 = Zähler 2  /   Z3 = Zähler 3  /   Z4 = Zähler 4    

V1 = Verbraucher 1  /  EA1 = Erzeugungsanlage 1  /  EA2 = Erzeugungsanlage 2

Z1A = Zähler 1 Ausspeisung  / Z1E = Zähler 1 Einspeisung  /  Z2A = Zähler 2 Ausspeisung

Z2E = Zähler 2 Einspeisung  /  Z3E = Zähler 3 Einspeisung  /  St-VE = steuerbarer Verbraucher   /   TRE = Steuergerät

	Textfeld Titel: 
	Seite 1: Erzeugungsanlage mit Selbstverbrauch, AC Speicher und steuerbarer Verbrauchseinrichtung

	Kontrollkästchen 22: 
	Seite 2: Off

	Kontrollkästchen 23: 
	Seite 2: Ja

	Kontrollkästchen 28: 
	Seite 2: Ja

	Kontrollkästchen 29: 
	Seite 2: Off

	Kontrollkästchen 30: 
	Seite 2: Ja

	Kontrollkästchen 31: 
	Seite 2: Ja

	Kontrollkästchen 32: 
	Seite 2: Off

	Kontrollkästchen 35: 
	Seite 2: Off

	Kontrollkästchen 38: 
	Seite 2: Off

	Kontrollkästchen 40: 
	Seite 2: Off

	Kontrollkästchen 41: 
	Seite 2: Off

	Kontrollkästchen 42: 
	Seite 2: Off

	Textfeld 209: 
	Seite 2: V1 = Händlerbilanzkreis

EA1 = EEG-BK, EEG-Direktverm.-BK, Händler-BK oder VNB-BK

St-VE (WP) = Händlerbilanzkreis

	Kontrollkästchen 45: 
	Seite 2: Off

	Kontrollkästchen 46: 
	Seite 2: Off

	Kontrollkästchen 47: 
	Seite 2: Off

	Textfeld 210: 
	Seite 2: Verbrauch (Netz-Aussp. V1)

	Textfeld 211: 
	Seite 2: Verbrauch (Netz-Aussp. St-VE)

	Textfeld 212: 
	Seite 2: Erzeugung (Netz-Einspeisung)

	Textfeld 213: 
	Seite 2: Gesamterzeugung

	Textfeld 218: 
	Seite 2: Eigenverbrauch EEG

	Textfeld 214: 
	Seite 2: = Z2A

	Textfeld 215: 
	Seite 2: = Z1E

	Textfeld 216: 
	Seite 2: = Z1A - Z2A

	Textfeld 205: 
	Seite 2: = Z3E - Z1E

	Textfeld 203: 
	Seite 2: V1 = Preisblätter Netzn. / Stromlieferung

EA1 = Vergütung nach EEG oder KWKG

EA1 = Ermittl. Selbstkostenverb. 

	Textfeld 204: 
	Seite 2: Kundenanlage mit steuerbarer Verbrauchseinrichtung.

Inklusive EA und Speicher.

Tarifschaltgerät optional.

Z2 optional bei Tarif für steuerbare Verbrauchseinrichtung.

Z3 optional für Ermittlung der Gesamterzeugung.

	Textfeld 219: 
	Seite 2: Bereits gekennzeichnete Felder sind erforderlich für das jeweilige Messkonzept. Die Leistungsangaben für die Verbraucher sowie für die Erzeuger sind auszufüllen. 

	Textfeld Titel 2: 
	Seite 2: ---

	Textfeld Titel 3: 
	Seite 2: 

	Textfeld Titel 8: 
	Seite 2: 

	Textfeld Titel 9: 
	Seite 2: ---

	Textfeld Titel 10: 
	Seite 2: 

	Kontrollkästchen 25: 
	Seite 2: Off

	Kontrollkästchen 26: 
	Seite 2: Off

	Kontrollkästchen 27: 
	Seite 2: Off

	Textfeld Titel 5: 
	Seite 2: ---

	Textfeld Titel 6: 
	Seite 2: ---

	Textfeld Titel 7: 
	Seite 2: ---

	Textfeld Titel 11: 
	Seite 2: erforderlich

	Textfeld Titel 12: 
	Seite 2: ---

	Textfeld Titel 13: 
	Seite 2: optional

	Textfeld Titel 14: 
	Seite 2: optional



